








5. CHARAKTERYSTYKA POMPY

Instrukcja pompy ma zastosowanie do pomp elektronicznych typu CI-TORIO 15/12

Parametry techniczne:
maksymalna temperatura wody w instalacji: 95°C
maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
klasa izolacji: F
klasa energetyczna: A
napiecie robocze: 220V-230V, 50 Hz
stopien ochrony: IP44
przettaczana ciecz: czysta woda, nieagresywna, niewybuchowa, wolna od olejéw
mineralnych

Parametry techniczne

Model Moc Natezenie  Przeptyw Przeptyw Max. Dtugosé Srednica
(W) pradu nominalny = maksymalny wysokosé montazowa przylagczeniowa
(A) (m3/h) (m3/h) podnoszenia (mm) korpusu
(m) (cal)
CI-TORIO 15/12 © 3-9 0,11 0,5 0,6 1,2 72 1/2

Pompy sg wyposazone w kabel zasilajacy i nie zawierajg potsrubunkéw.
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Charakterystyka pracy pompy

Na panelu sterowania znajduje sie pokretto, ktérym mozna ustawi¢ tryb automatyczny
,€co” lub jeden z 6 biegdw.
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6. INSTALACJA

Przygotowanie do instalacji

Pompa powinna by¢ zabezpieczona odpowiednimi zabezpieczeniami przecigzeniowymi.

Wskazowki przy wykonywaniu instalaciji

A\

Pompa musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, zeby o$ wirnika byta
w poziomie. W przeciwnym wypadku silnik ulegnie uszkodzeniu!

Potozenie przytgcza elektrycznego pompy moze by¢ zmienione w zaleznosci
od potrzeb.

Zalecane jest montowanie pompy na rurociggu powrotnym, tzn. przed
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej.

Za pompa, po stronie ttocznej nalezy zamontowaé zawor zwrotny
uniemozliwiajgcy powrotny przeptyw wody przez pompe.
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Montaz pompy

Przed montazem nalezy sprawdzic¢ czy produkt jest kompletny i czy nie ulegt uszkodzeniu.
Nalezy sprawdzi¢ czy Srednice przytgczeniowe rurociggu zgadzajg sie ze Srednicami
przytgczeniowymi pompy.

W czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na kierunek przeptywu cieczy w pompie
(przeptyw zgodny ze strzatkg wyttoczong na korpusie pompy).

UWAGA: Nie nalezy wigcza¢ pompy bez wody w instalacji.

7. KONSERWACJA | SERWIS

W obiektach sezonowych, gdzie temperatura instalacji moze spas¢ ponizej 0°C nalezy
podja¢ odpowiednie srodki zaradcze w celu niedopuszczenia do zamarzniecia pompy.
Pompa powinna by¢ chroniona przed zanieczyszczeniami odpowiednim filtrem.

Pompa powinna mie¢ zabezpieczone odpowiednie cisnienie naptywu czynnika po stronie
ssacej: 0,2m.

A Przed demontazem pompy nalezy jg odtagczy¢ od zasilania elektrycznego
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8. PROBLEMY | ROZWIAZANIA

Problem
Trudnosci z wtgczeniem pompy

Przyczyna
Zbyt niskie napigcie
Uszkodzone kable, brak styku
Zablokowany wirnik
Uszkodzony silnik

Problem
Niewystarczajgcy przeptyw

Przyczyna
Nieodpowiednia instalacja
Zawor nie jest catkiem otwarty
Niedroznos¢ lub zanieczyszczenia w instalaciji
Niedroznosc lub zanieczyszczenia w instalaciji

Problem
Nagte zatrzymanie sie pompy

Przyczyna
Przepalony bezpiecznik zewngtrzny
Zablokowany wirnik
Uszkodzony silnik
Brak napiecia

9. KARTA GWARANCYJNA

Rozwigzanie
Zapewni¢ odpowiednie napiecie
Sprawdz jakos$¢ przewoddw i potgczen
Wyczysci¢ wirnik
Serwis 48 h

Rozwigzanie
Kontakt z wykonawcag
Otworz catkowicie zawory
Wyczys¢ filtry i instalacje
Kontakt z wykonawcag

Rozwigzanie
Wymien bezpiecznik
Wyczysci¢ wirnik
Serwis 48 h
Sprawdz zrédto pradu

Model pompy

Piecze¢ sprzedawcy

Data sprzedazy / podpis
sprzedawcy
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Firma ARKA udziela 24 - miesiecznej gwarancji na produkt, liczagc od daty jego sprzedazy, pod
warunkiem zastosowania sie Nabywcy do instrukcji montazu, uzytkowania i konserwaciji.
Gwarancja obejmuje wytgcznie wady fabryczne: materiatu i wykonania powstate w procesie
produkciji.

Gwarancja nie obejmuije:
uszkodzen mechanicznych,
uszkodzen powstatych na skutek montazu pompy niezgodnie z instrukcjg montazu lub
nieuprawnionej ingerencji,
uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania lub obstugi pompy,
uszkodzen powstatych w wyniku przedostania sie zanieczyszczen statych do wnetrza
pompy,
uszkodzen powstatych w wyniku zamarzniecia, wytadowan atmosferycznych lub wad
instalacji elektrycznej, w szczegdlnosci zawilgocen potgczen elektrycznych,
uszkodzen powstatych w wyniku pracy pompy w suchobiegu.

Podstawg do rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji przez Firme ARKA jest posiadanie
dowodu zakupu oraz niniejszej karty gwarancyjnej.

Zgtoszenia reklamacyjne przyjmowane sga:
przez punkt sprzedazy, gdzie produkt zostat zakupiony - w takim przypadku powyzsze
dokumenty nalezy dostarczy¢ wraz z wadliwym towarem,
drogg elektroniczng: formularz na stronie internetowej, faks /94/ 346-27-68,
infolinia 889-808-808 (w dni robocze w godz. 8.00-16.00).

Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowg. Gwarancja obowigzuje tylko na obszarze RP.

10. SERWIS POGWARANCYJNY

889 808 808

A W przypadku probleméw z eksploatacjg pompy po okresie

gwarancji, nalezy kontaktowac sie z serwisem 48 h*.

SERWIS
W DOMU KLIENTA

serwis@arka-instalacje.pl naprawy pompy.

* W ciggu 48 h nastgpi kontakt ze strony serwisanta w celu ustalenia terminu i warunkéw
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Ta pompa jest oznaczona zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2012/19/UE oraz
polskg Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015

,O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015
poz. 11688) symbolem przekreslonego

kontenera na odpady. Oznakowanie to oznacza, ze sprzet ten po okresie jego
uzytkowania nie moze by¢

umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany

do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzacy zbieranie,

w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni
system umozliwiajgcy oddanie tego

sprzetu. Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia sie do uniknigcia

szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwenc;ji,
wynikajgcych z obecnosci sktadnikow

niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego
sprzetu.

ﬁ SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ZUZYTEGO SPRZETU
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